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Presa aria colonna scarico

con valvola Studor

Presa aria colonna scarico

con valvola Studor

Allaccio a gravità in prossimità del RIO CARRUBO

sviluppo lineare 110ml PVC SN8 ∅200

+ 5 pozzetti

rete principale

Legenda impianto scarico

diramazioni secondarie

colonne verticali

punto di scarico

indicazione diametro tubazione

∅32mm

pozzetto con chiusino
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Allaccio a preparatore ACS

(vedi PARTICOLARE)

Allaccio dal concentramento contatori posto in prossimità del RIO CARRUBO

PE100 pn16 ∅32 - sviluppo 120ml

rete acqua calda sanitaria

Legenda impianto sanitario

rete acqua fredda

collettore tipo modul

saracinesca a sfera

punto utenza doppio

indicazione diametro tubazione

∅32mm

punto utenza singolo

diramazione secondaria

rete principale

ADDUZIONE IDRICA

120ml PE100 ∅32 pn 16

124561110 9 8 7 312
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mantafilter OT 3/4"
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ALLACCIO

ACQUEDOTTO

Schema idraulico preparatore ACS

V.sicurezza

6,0bar ∅1/2"

rid.press.

1" a cartuccia

Calda sanitaria

A
r
i
s
t
o
n
 
N
U
O
S

2
5
0
 
l
t

T

VE sanitario

18lt - 2.5bar

Fredda

miscelatore termostatico 1 "

caleffi mod 5230.60

∅1"

∅1"∅1"

∅1"

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

IMPIANTO SCARICO NERE

SISTEMA PRODUZIONE ACS

PROGETTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO

I.001


